




















ZhongSJ
高亮

ZhongSJ
高亮

ZhongSJ
高亮

ZhongSJ
高亮

ZhongSJ
高亮

ZhongSJ
高亮

ZhongSJ
高亮

ZhongSJ
高亮



ZhongSJ
高亮

ZhongSJ
高亮















ZhongSJ
高亮

ZhongSJ
高亮



















Zhong
高亮

Zhong
高亮

Zhong
高亮

Zhong
高亮



































taoyf
附注
n


































































































ZhongSJ
高亮

Zhong
高亮











10.2.4 

10;2;5 

10.2.7 

1 

2 

3 

4 

fb.3 

10. 3. 1 

1 

2 

3 

4 

5 

'10. 3. 2 

84 

4 

” 

• 

’ 



‘ 

. 
, 

气u

哩’

,- . 
、F

对于疏散走道，不应低于 1. 0 IX; 

2 对于人员密集场所、避难层（间〉，不应低于 3. 0 I x；对于病房楼或手术部的

避难间，不应低于 rn. O Ix; 

3 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于 5.0lxo

10 ‘ 3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机居以及发生火

灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常

照明的照度。

10.3.4 疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应

设置在墙面的上部或顶棚上。

10.3.5 公共建筑、建筑高度大于 54rn 的住宅建筑、高层厂房（库房）和甲、乙、丙

类单、多层厂房，应设置灯光疏散指示标志，并应符合下列规定：

1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方；

2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度 l.Om 以下的墙面或地面上。灯光疏

散指示标志的问距不应大于 20rn；对于袋形走道，不应大于 I Orn；在走道转角区，

不应大于 l.Orno

10.3.6 下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续

的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志：

1 总建筑面积大于 8000rn2 的展览建筑；

2 总建筑面积大于.5000rn2 的地上商店；

3 总建筑面积大于 500rn2 的地下或半地下商店；

4 歌舞娱乐’放映游艺场所；

5 座位数超过 1500 个的电影院、剧场，座位数超过 3000 个的体育馆、会堂或

礼堂。

10.3.7 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具，除应符合本规范的规

定外，还应符合现行国家标准《淌防安全标志》 GB 13495 和《消防应急照明和疏散

指示系统》 GB 17945 的规定。
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门 木结构建筑

11.0.l 木结构建筑的防火设计应符合本章的规定罗建筑构件的燃烧性能和耐火极限

应符合表 11.0.1 的规定。

表 11.0.1 木结构建筑构件的燃烧性能和耐火极限

构件名称 燃烧性能和耐火极限（h)

防火墙 不燃’性 3.00 

承童墙，住宅建筑单元之间的墙和分
难燃性 1.00 

户墙，楼梯间的墙

电梯井的墙 不燃性 1.00 

非承重外墙，疏散走道两侧的隔墙 难燃J性 0.75 

房间隔墙 难燃性 .Q.59 

承重柱 可燃性 J:QO 

梁 可燃性 l.00 

楼板 难燃性 0,75. 

屋顶承重构件 可燃性 0.50 

疏散楼梯 难燃性 0.50 

吊顶 难燃J性 0.15 

注： 1 除本规范另有规定外，当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时，较低部分的屋顶承

重构件和屋面不应采用可燃性构｛牛二采用难燃性屋顶承重构件时，其耐火极限不应低于

0.75ho 

2 轻型木结构建筑的屋顶，除防水层、保温层及屋面极外，其他部分均应视为屋顶承重构件，
且不宜采用可燃性构件，耐火极限不应低于 050ho

3 当建筑的层数不超过 2 层、防火墙间的建筑面积小于 600:pJ.2且防火墙间的建筑长度小于

60m 时，建筑构件的燃烧性能和耐火极限可按本规陆有关四级耐火等级建筑的要求确定。

11.0.2 建筑采用木骨架组合墙体时，应符合下列规定：

I 建筑高度不大于 18m 的住宅建筑、建筑高度不大于 24m的办公建筑和丁、戊

类厂房（库房）的房间隔墙和非承重外墙可采用木骨架组合墙体，其他建筑的非承重

外墙不得采用木骨架组合墙体；

2 墙体填充材料的燃烧性能应为 A 级；

3 木骨架组合墙体的燃烧性能和耐火极限应符合表 ·11.0..2 的规定，其他要求应

符合现行国家标准《木骨架组合墙体技术规范》 GB/T 50361 的规定。
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表 11. 0. 2 木骨架组合墙体的燃烧性能和耐火极限（h)

建筑物的耐火等级或类型
构件名称

卢『『

一级 二级 一级 木结构建筑 四级
一

非承重外墙 不允许 难燃性 1.25 难燃性 0.75 难燃性 0.75 无要求

一
房间隔墙 难燃性 1.00 难燃性 0.75 难燃性 0.50 难燃性 0.50 难燃性 0.25

门. 0. 3 丁、戊类厂房（库房〉和民用建筑可采用木结构建筑或木结构组合建筑，其

允许层数和允许建筑高度应符合表 11.0.3一1 的规定，木结构建筑中防火墙间的允许

建筑长度和每层最大允许建筑面积应符合表 11. 0. 3-2 的规定。

表 11.0.3-1 木结构建筑或木结构组合建筑的允许层数和允许建筑高度

木结构建筑 普通木 轻型木 胶合木 木结构

的形式 结构建筑 结构建筑 结构建筑 组合建筑

允许层数（层） 2 3 3 

允许建筑高度（m) 10 10 不限 15 24 

表 11. 0. 3-2 木结构建筑中防火墙间的允许建筑长度和每层最大允许建筑面积
{ 

层数〈层） 防火墙间的允许建筑长度（m) 防火墙间的每层最大允许建筑面积（mz)

100 1800 
←一－－庐

2 80 900 

3 60 600 

注： 1 当设置自动颐水灭火系统时，防火墙间的允许建筑长度和每层最大允讲建筑面积可按本

表的规定增加 1. 0 倍，对于丁、戊类地上厂房，防火墙间的每层最大允许建筑面积不限。

2 体育场馆等高大空间建筑，其建筑高度和建筑面积可道当增加。

"11. 0. 4 老年人建筑的住宿部分，托儿所、幼儿园的儿童用房和活动场所设置在木结

构建筑内时，应布置在首层或二层。

商店、体育馆、厂房（库房〉应采用单层木结构建筑，并直采用胶合木结构。

11.0.5 除住宅建筑外，建筑内发电机间、配电间、锅炉间的设置及其防火要求，应

符合本规范第 5.4.12 条～第 5.4.15 条和第 6.2.3 条～第 6工6 条的规定。

11.0.6 设置在木结构住宅建筑内的机动车库、发电机间、配电间、锅炉间，应采用

耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h 的不燃性楼板与其他部位分隔，不宜开设
与室内相通的门、窗、洞口 y 确需开设时，可开设一橙不直通卧室的单扇乙级防火门。
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机动车库的建筑面积不宜大于 60m2o

11. 0. 7 民用木结构建筑的安全疏散设计应符合下列规定：

1 建筑的安全出口和房间疏散门的设置，应符合本规范第 5.5 节的规定。当木

结构建筑的每层建筑面积小于 200m2且第二层和第三层的人数之和不超过 25 人时，

可设置 1 部疏散楼梯；

2 房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表 11. 0. 7一1

的规定：
司

表 11. 0. 7斗 房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离（m)

位于两个安全出口之间｜位于袋形走道两侧或尽端

的疏散门 | 的疏散门

.. 

名称

10 

6 

人

所
十
年

司
一
场
一
老

四
十
艺
一

加
－
游
－

1

筑

立
一
映
一
川
建

t

z
h一
放
一
院

i
J
M
A
乐
一
川
养

阳
＼
一
向
世
时

歌
一
院医

建筑、！教学建筑
25 12 

其他民用建筑二__L二千 3o. · 、｜ _J5 
3 房间内任一点至该房间直通疏散走道的疏散门的直线距离，不应大于表

一…..
- "; -

每1 ci（）λ的蔬散）字宽度〈白／盲入）｜ 0.)5 ·.·.• ' l LOO 

11.0.8 丁、戊类豆f:结构厂房内任意二点至最近安全出口的疏散距离分别不应大于
50m 和 60m，其他安全疏散要求应符合本规范第 3.7 节的规定。
11. 0. 9 管道、电气线路敷设在墙体内或穿过楼板、墙体时，应采取防火保护措施，
与墙体、楼板之间的缝隙应采用防火封堵材料填塞密实。
住宅建筑内回房的明火或高温部位及排油烟管道等，应采用防火隔热措施。

11.0.10 民用木结构建筑之间及其与其他民用建筑的防火间距不应小子表 11. 0. lO 

的规定。
民用木结构建筑与厂房（仓库）等建筑的防火间距、木结构仁房（仓库〉之间

比

. . , 
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及其与其他民用建筑的防火间距p 应符合本规范第 3 、 4 章有关四级耐火等级建筑的

规定。

表 11. 0. 10 民用木结构建筑之间及其与其他民用建筑的防火间距（m)

主理亟亟EJτ丁二级 l 三级：1孟豆豆筑且正］
技哩壁一一一」 a I 9 10 一工~

注： 1 两座木结构建筑之间或木结构建筑与其他民用建筑之间，外墙均无任何门、窗、洞口时，

防火间距可为 4rn；外墙上的门、窗、洞口不正对且开口面积之和不大于外墙面积的 10%

时，防火间距可按本表的规定减少 25% 。

2 当相邻建筑夕i、墙有一面为防火墙，或建筑物之间设置防火墙且墙体截断不燃性居面或高出

难燃性、可燃性屋面不低于 0. 5m 时，防火间距不限。

11.0.11 木结构墙体、楼板及封闭吊顶或屋顶下的密闭空间内应采取防火分隔措施，

且水平分隔长度或宽度均不应大于 20m，建筑面积不应大子 300m2，墙体的竖向分隔

高度不应大于 3mo

轻型木结构建筑的每层楼梯梁处应采取防火分隔措施。

11.0.12 木结构建筑组合建造时，应符合下列规定：

1 竖向组合建造时，木结构部分的层数不应超过 3 层并应设置在建筑的上部，

木结构部分与其他结构部分宜采用耐火极限不低于 l。他的不燃性楼板分隔。

水平组合建造时，木结构部分与其他结构部分宜采用防火墙分隔：

2 当木结构部分与其他结构部分之间按本条第 1 款的规定进行了防火分隔时，

木结构部分和其他部分的防火设计9可分别执行本规范对木结构建筑和其他结构建筑

的规定；其他情况，建筑的防火设计应执行本规范有关木结构建筑的规定；

3 室内消防给水应根据建筑的总高度、体积或层数和用途按本规范第 8 章和国

家现行有关标准的规定确定，室外消防给水应按本规范有关四级耐火等级建筑的规定

确定。

11.0.13 总建筑面积大于 1500m2 的木结构公共建筑应设置火灾自动报警系统，木结

构住宅建筑内应设置火灾探测与报警装置。

11.0.14 木结构建筑的其他防火设计应执行本规范有关囚级耐火等级建筑的规定，防

火构造要求除应符合本规范的规定外，尚应符合现行国家标准《木结构设计规范》

GB 50005 等标准的规定。
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12 城市交通隧道

12. 1 一般规定

12.1.1 城市交通隧道（以下简称隧道）的防火设计应综合考虑隧道内的交通组成＼

隧道的用途、自然条件、长度等因素。

12.1.2 单孔和双孔隧道应按其封闭段长度和交通情况分为一、二、三、四类，并应

符合表 12. l.2 的规定。

表 12. 1. 2 单孔和双孔隧道分类

用途
I 一类 I 二类 | 三类

隧道封闭段长度L (m) 

四类

可通行危险化学f口等机动车 I L>.1500. I 50。但1500 . .L L剑。

仅限通行非危盹扭彗机动车飞｜咛？3000 J肌Ms3ooo,/.so
仅限人行或通行非机动车 I 一 | 一 巳l ；川500 ｜ ι15 0 0 

12. 1. 3 ＇隧道承重结构体的耐火极限应符合下列规定：
1 一、二类隧道和通行机动车的三类隧道，其承重结构体酣火极限的测定应符

合本规范附录 G 的规定；对于一、二类隧道，火灾升温曲线应采用本规范附录 G 第
C.0.1 条规定的 RABT标准升温曲钱，耐火极限分别不应低于 2.00h和 1.50h；对于通

行机动车的三类隧道，火灾升温曲线应采用本规范附录 G第 c.o. 1 条规定的 HC 标准

升温曲线，耐火极限不应低于2.pOh;

2其他类别隧道承重结构体耐火极限的测足应%1食现行国家标准《建筑构件耐
火试验方法 第 1 · ..；部分： .• .. jj用要求》§BJT~9/8.l的规定；1对于三类隧道，耐火极限
不应低于2:'99h；对于国类，耐火极限不限ι
12.1. 4 隧道内的地下设备用房、风井和消防救援出入口的耐火等级应为一级，地面
的重要设备用房、运营管理中心及其他地面附属用房的耐火等级不应低于二级。

12.1.5 除嵌缝材料外，隧道的内部装修应采用不燃材料。

12.1.6 通行机动车的双孔隧道，其车行横通道或车行疏散通道的设置应符合下列规
定：

1 水底隧道宜设置车行横通道或车行疏散通道。车行横通道的问隔和隧道通向
车行疏散通道入口的问隔宜为 lOOOm～1500m;

2 非水底隧道应设置车行横通道或车行疏散通道。车行横通道的问隅和隧道通

向车行疏散通道入口的间隔不宜大于 lOOOm;

3 车行横通道应沿垂直隧道长度方向布置，并应通向相邻隧道：车行疏散通道

‘“ 

~ 
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应沿隧道长度方向布置在双孔中间，并应直通隧道外；

4 车行横通道和车行疏散通道的净宽度不应小子 4.0m，净高度不应小子 4.5m:

5 隧道与车行横通道或车行疏散通道的连通处p 应采取防火分隔措施。

12.1.7 双孔隧道应设置人行横通道或人行疏散通道，并应符合下列规定：

1 人行横通道的问隔和隧道通向人行疏散通道入口的问隔，宜为 250m～300rn;

2 人行疏散横通道应沿垂直双孔隧道长度方向布置，并应通向相邻隧道。人行

疏散通道应沿隧道长度方向布置在双孔中间，并应直通隧道外：

3 人行横通道可利用车行横通道；

4 人行横通道或人行疏散通道的净宽度不应小子 l.2m，净高度不应小于 2.lm;

5 隧道与人行横通道或人行疏散通道的连通处，应采取防火分隔措施，门应采

用乙级防火门。

12.1.8 单孔隧道宜设置直通室外的人员疏散门或独立避难所等避难设施。

12.1.9 隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等，应采

取耐火极限不低于 2.。他的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔。

12.1.10 隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于

1500m2，每个防火分区的安全出口数量不应少于 2 个，与车道或其它防火分区相通

的出口可作为第二安全出口，但必须至少设置 1 个直通室外的安全出口；建筑面积不

大于 500m2且无人值守的设备用房可设置 1 个直通室外的安全出口。

12.2 消防给水和灭火设施

12.2. l 在进行城市交通的规划和设计时－，应同时设计消防给水系统。四类隧道和行

人或通行非机动车辆的三类隧道，可不设置消防给水系统。

12.2.2 消防给水系统的设置应符合下列规定：

1 消防水源和供水管网应符合国家现行有关标准的规定；

2 消防用水量应按隧道的火灾延续时间和隧道全线同一时间发生一次火灾计

算确定。一、二类隧道的火灾延续时间不应小于 3.0h；二类隧道，不应小于 2.0h;

3 隧道内的泊防用水量应按需要同时开启所有灭火’设施的用水量之和计算；

4 隧道内宜设置独立的消防给水系统。严寒和寒冷地区的消防给水管道及室外

消火栓应采取防冻措施；当采用干式给水系统时，应在管网的最高部位设置自动排气

阀，管道的充水时间不宜大于 90s;

5 隧道内的消火栓用水量不应小于 201/s，隧道外的消火栓用水量不应小于

301/so 对于长度小于 lOOOm 的三类隧道，隧道内、外的消火栓用水量可分别为 101/s
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和 20L/so

6 管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时，最不利点处的水枪充实水

柱不小于 10.0mo 消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa 时，应设置减压设施；

7 在隧道出入口处应设置消防水泵接合器和室外消火栓；

8 隧道内消火栓的间距不应大于.50m，淌火栓的栓口距地面高度宜为 1.lm:

9 设置消防水泵供水设施的隧道，应在消火栓箱内设置消防水泵启动按钮；

10 应在隧道单侧设置室内消火栓箱，泊火栓箱内应配置 1支喷嘴口径 19朋丑

的水枪、 1 盘长 25m、直径 651TI1丑的水带，并宜配置消防软管卷盘。

12工3 隧道内应设置排水设施。排水设施应考虑排除渗水、雨水、隧道清洗等水量
和灭火时的消防用水量p 并应采取防止事故时可燃液体或有害液体沿隧道漫流的措

施。

12.2.4 隧道内应设置ABC类灭火器，并应符合下列规定：
1 通行机动车的一、二隧道和通行机动车并设置 3条及以土车道的三类隧道p

在隧道两侧均应设置灭火器：每个设置点不应少于 4具：
2 其他隧道，可在隧道一侧设置灭火器；每个设置点不应少于 2具；
3 灭火器设置点的问距不应大于～lOOtna

12.3 通风和排烟系统

12.3. 1 通行机动车的一、二、三类隧道应设置排烟设施。

12.3.2 隧道内机械排烟系统的设置应符合下列规定：
1 长度太子却.0.0111的隧道，宜采用纵向分段排烟方式或重点排烟方式；
2 长度不太子309mn.的单洞单向交通隧道，宜采J用纵向排烟：？i式｝
3 单洞双向交通隧道，宜采用重点排烟方式。

12.3.3 机械排烟系统与隧道的通风系统宜分开设置b 合用时，合用的通风系统应具
备在火灾时快速转换的功能，并应符合机械排烟系统的要求。
12.3.4 隧道内设置的机械排烟系统应符合下列规定：

1 采用全横向和半横向通风方式时，可通过排风管道排烟：
2 采用纵向排烟方式时，应能迅速组织气流、j 有效排烟，其排烟风速应根据隧

道内的最不利火灾规模确定，且纵向气流的速度不应小子 2m/s，并应大于临界风速；
3 排烟风机和烟气流经的风阀、消声器、软接等辅助设备，应能承受设计的隧

道火灾烟气排放温度，并应能在 250℃下连续正常运行不小于 LOh。排烟管道的耐火

极限不应低于 l.OOh。
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12.3.5 隧道的避难设施内应设置独立的机械加压送风系统p 其送风的余压值应为

30Pa～50Pa。

12.3.6 隧道内用于火灾排烟的射流风机，应至少备用－组。

12.4 火灾自动报警系统

12.4.1 隧道入口外 lOOm～ 1501卫处，应设置隧道内发生火灾时能提示车辆禁入隧道

的警报信号装置。

12.4.2 一、二类隧道应设置火灾自动报警系统，通行机动车的三类隧道宜设置火灾

自动报警系统。火灾自动报警系统的设置应符合下列规定：

1 应设置火灾自动探测装置：

2 隧道出入口和隧道内每隔 lOOm～150m 处，应设置报警电话和报警按钮；

3 应设置火灾应急广播或应每隔 lOOm～150m 处设置发光警报装置。

12且3 隧道用电缆通道和主要设备用房内应设置火灾自动报警系统。

12.4.4 对于可能产生屏蔽的隧道，应设置无线通信等保证灭火时通信联络畅通的设

施。

12.4.5 封闭段长度超过 lOOOm 的隧道宜设置消防控制室，泊防控制室的建筑防火要

求应符合本规范第 8.1.7 条和第 8.1.8 条的规定。

隧道内火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计

规范》 GB 50116 的规定。

12.5 供电及其他

"12. 5. 1 一、二类隧道的消防用电应按一级负荷要求供电；三类隧道的消防用电应按二

级负荷要求供电。

12.5.2 隧道的泊防电源及其供电、配电线路等的其他要求应符合本规范第 10.1 节的

规定。

12.5.3 隧道两侧、人行横通道和人行疏散通道上应设置疏散照明和疏散指示标志，

其设置高度不宜大于 l.5mo

一、二类隧道内疏散照明和疏散指示标志的连续供电时间不应小于 l.5h；其他隧

道，不应小于 1.0 h。其他要求可按本规范第 10 章的规定确定。

12. 5. 4 隧道内严禁设置可燃气体管道；电缆线槽应与其他管道分开敷设。当设置

10kV 及以上的高压电缆时，应采用耐火极限不低于 2. OOh 的防火分隔体与其他区域

分隔。

12.5.5 隧道内设置的各类消防设施均应采取与隧道内环境条件相适应的保护措施，
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附录 A 建筑高度和建筑层数的计算方法

J 

A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定：

1 建筑屋面为坡屋面时，建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平

均高度；

2 建筑屋面为平屋面（包括有女儿墙的平屋面）时，建筑高度应为建筑室外设

计地面至其屋面面层的高度；

3 同一座建筑有多种形式的屋面时，建筑高度应按上述方法分别计算后，取其

中最大值；

4 对于台阶式地坪，当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔，各

自有符合规？在规定的安全出口，且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道

时，可分别计算各自的建筑高度。否则，应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑

高度；

5 局部突出屋顶的晾望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、

排风和排烟机房以及楼梯出口小问等辅助用房占屋面面积不大于 1/4 者，可不计入建

筑高度；

6 对于住宅建筑，设置在底部且室内高度不大于 2.2m 的自行车库、储藏室、

敞开空间p 室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不

大于 l .5rn 的部分，可不计入建筑高度。

A.0.2 建筑层数应按建筑的自然层数计算，下列空间可不计入建筑层数：

1 室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于 1.5m 的地下或半地下室；

2 设置在建筑底部且室内高度不大于 2.2rn 的自行车库、储藏室、敞开空间；

3 建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。

￥在
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”
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附录 B 防火间距的计算方法

B.0.1 建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算，当外墙有凸

出的可燃或难燃构件时，应从其凸出部分外缘算起。

建筑物与储罐、堆场的防火间距，应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外

缘的最近水平距离。

B.0.2 储罐之间的防火间距应为相邻两储罐外壁的最近水平距离。

储罐与堆场的防火间距应为储罐外壁至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。

B.0.3 堆场之间的防火问距应为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。

B.0.4 变压器之间的防火间距应为相邻变压器外壁的最近水平距离。

变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距，应为变压器外壁至建筑外墙、储罐外

壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离。
B.0.5 建筑物、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距，应为建筑外墙、储罐外壁或
相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边或铁路中心线的最小水平距离。

96 

吗

自4

'" , 

,- 
「全

ι， 

事



t 
t主

,­
帘

’ ?>

.-J 

附录 C 隧道内承重结构体的耐火极限试验升温曲线

和相应的判定标准

C.0.1 RABT 和 HC 标准升温曲线应符合现行国家标准《建筑构件耐火试验可供选择

和附加的试验程序》 GB/T26784 的规定。

C.0.2 耐火极限判定标准

1 当采用 HC 标准升温曲线测试时，耐火极限的判定标准为：受火后，当距离

混凝土底表面 25mm 处钢筋的温度超过 250℃，或者混凝土表面的温度超过 380℃时，

则判定为达到耐火极限。

2 当采用 RABT 标准升温曲线测试时，耐火极限的判定标准为：受火后，当距

离混凝土底表面 25mm 处钢筋的温度超过 300℃，或者混凝土表面的温度超过 380℃

时，则判定为达到耐火极限。
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本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应飞反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用u不宜”；

的表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的，采用u可”。
2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为H应符合．．．．．．的规定”或“应
按．．．．．．执行”。
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引用标准名录

《外壳防护等级（IP 代码）》 GB 4208 

《电梯层f丁耐火试验》 GB/T27903

《门和脊帘耐火试验方法》 GB 7633 气
与
守

中
带

《防火门》 GB 12955 

《防火窗》 GB 16809 " -
《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 8624 

《梢防安全标志》 GB 13495 

《建筑通风和排烟系统用防火阀门》 GB 15930 

《消防应急照明和疏散指示系统》 GB 17945 

《木结构设计规范》 GB 50005 

《室外给水设计规范》 GB 50013 

《城镇燃气设计规范》 GB 50028 

《医用气体工程技术规范》 GB 50751 

《锅炉房设计规范》 GB 50041 

《供配电系统设计规范》 GB 50052 

《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB 50058 

《冷库设计规范》 GB 50072 

《石油库设计规范》 GB 50074 

《自动喷水灭火系统设计规ffi》 GB 50084 

《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098 

《火灾自动报警系统设计规班》 GB 50116 

《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140 
(' 

唁‘白

《泡沫灭火系统设计规范》 GB 50151 ” 吗电炉
< 
、

《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB 50156 

《水喷雾灭火系统设计规范》 GB50219

《火力发电厂和变电站设计防火规范》 GB 50229 

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243 
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《粮食钢板筒仓设计规范》 GB 50322 

《固定消防炮灭火系统设计规范》 GB 50338 



《木霄’架组合墙体技术规范》 GB/T 50361 

《住宅建筑规范》 GB 50368 
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